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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

№ IIЗ-45/24 от 07.11.2024 г. 

Срок действия с 07.11.2024 г.   

Дата очередной плановой проверки производства до 27.11.2029 г. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Программно-технический комплекс (ПТК) NPT Expert ТУ 4250-040-82148716-2014 (от 

12.03.2024).  

Состав ПТК:  

Контроллер присоединения (КП): Контроллер многофункциональный NPT-M (ТУ 

4013-008-89069243-2012, версия ВПО: 2.5.9); 

Выносное УСО (ПДС): Контроллер многофункциональный NPT-M (ТУ 4013-008-

89069243-2012, версия ВПО: 2.5.9); 

Цифровой измерительный преобразователь: Преобразователь измерительный 

многофункциональный ЭНИП-2 (ЭНИП-2-4х/100-220-A2E4x2FX-21(220), ТУ 4221-

892-53329198-07, версия ВПО: 2.8.2.9);  

Многофункциональный интеллектуальный контроллер Compact RTU (ТУ 

НПШК.421243.002 ТУ, версия ВПО: 2.5.7); 

Оборудование системы единого времени: Блок коррекции времени ЭНКС-2 

(ЭНКС-2-1.1.1-A2B1E2 с антенной GPS/ГЛОНАСС, ТУ 6817-302-53329198-14, версия 

ВПО: 1.19.3); 

Сервер SCADA: Промышленный сервер Dell PowerEdge R320; 

Сервер ТМ: Компьютер FRONT Deskwall 420.XX; 

Промышленный компьютер (АРМ): платформа 4U, процессор i3, ОЗУ DDR4 8 Гб, 

RAID 0/1 1Tб, 2 Ethernet порта 100 Мб; платформа minitower, процессор i3, ОЗУ DDR4 

8 Гб, RAID 0/1 1Tб, 2 Ethernet порта 100 Мб; 

Метеостанция: IMETEOLABS PWS-500; 

Датчик влажности и температуры: Р18; 

Инверторная система: Форпост DC/AC-220/220 В - 5000 BA - 3U (ТУ 27.11.50-009-

14769626-2020, версия ВПО: -); 
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11.6. В случае инициативного внесения изменений в конструкцию или 

технологию изготовления аттестованного оборудования и программного обеспечения 

(ПО) ООО «ИЦ ЭПА» обеспечить направление в адрес ПАО «Россети» заявки на 

внесение изменений/дополнений в действующее заключение аттестационной комиссии 

в порядке и сроки, предусмотренные действующей Методикой ПАО «Россети» 

проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем. 

Изготовителю необходимо подтверждать соответствие аттестованного оборудования 

вносимым изменениям и дополнениям к техническим требованиям ПАО «Россети». 

 

Председатель комиссии:    

 Селезнев 

Михаил Игоревич 

Члены комиссии:   

 Баканов 

Сергей Андреевич 
 

 
 

 Уткин 

Константин Евгеньевич 

  

 Кувшинова 

Юлия Петровна 

  

 Брусов  

Артемий Валерьевич 

  

 Петровичев 

Сергей Викторович 

  

 Бирюков  

Владимир Николаевич 

  

 Дудаков  

Александр Владимирович 

  

 Краснова  

Марианна Евгеньевна 

 


	1
	2

